投标疑问

装饰装修部分

1、 B级区建议采用耐VHP的PVDF涂层的彩钢板。

回复： 按挂网20230922版-湖北天圣药业易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目净化工程-URS为准
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2、建议改为预埋中字铝大梁 

回复：按挂网20230922版-湖北天圣药业易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目净化工程-URS为准
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3、 门扇厚度为50mm，B级区门建议采用PVDF涂层彩钢板。

回复：  按挂网20230922版-湖北天圣药业易短缺药品呋塞米注射液智能化工厂建设项目净化工程-URS为准
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4、 平安门厚度多少？

回复：详设计图纸及说明
[image: image4.png]R EH—

9 [FERMTALEFBE Y 6-10m, #ERER: ZRAFR | FER S
STEANE R EGFEBEN, £RETHE Y
B 3 3 3k

0 [ZERABHE, EFA T AR AR EE [ DRSS





5、 环氧自流平厚度为2mm还是3mm。

回复：3mm
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6、标4中环氧自流平地面是否按照标1中环氧地面要求进行报价？

回复：环氧地坪按标4进行
7、总更间指一楼更衣还是二楼更衣，是否都需要加排风系统？

回复：加。详图纸
8、VHP传递窗是否在报价范围内？

回复：是
9、走廊彩钢板是否加防撞护板？

回复：是，按图纸
10、 二层外围走廊土建墙上是否包彩钢板？

回复：是
11、 乳胶漆施工是否在范围内？

回复：是
电气部分

1、 图纸中照明插座配管为SC管，一般施工中采用套接紧定式镀锌钢管JDG管，请问照明插座配管是否可以采用JDG管？

[image: image7.png]CH3H-63 CH3H-63 CH3H-63 CH3H-63 CH3H-63 CH3H-63 CH3H-63 CHIH-63 CHIH-63 CHIH-63 CHEH-63 CHEH-63
EELELS BI0A1P BI0A1P BI0ATP BI0ATP BI0ATP BI0ATP BI0ATP Cloa1P BIOATP BIOATP BIOATP
)

B4/ B B-0za 0 e

EEE ) i w2 w3 I 5 6 w7 e Mo Wi Wit
BB WA | veonee | onee L2.NPE 13.N.PE LLNPE L2.NPE 13.N.PE LINPE L2.NPE L3.N.PE LINPE L3.N.PE
TEEE(W) i 08 08 08 08 08 08 08 08 08

TEEE (W) B B B B B B B , B

HEER(A) 2

C1sC32 SC20 SC20 SC20 SC20 sC20 SC20 SC20 SC20 SC20

32055 IX2) SAd N2

gf‘%fm%#@/ WDZE- YUY (5%6) fIDZB-BY.- (32 S¥DZB- BY.- (332 5M0ZB-BY.- (332 SWOZE-BY.- (130 SWOT- BY.- (330 SHDZB- BY,- (332 SDZB- BY.- (12 SYDZB- BY.- (342 SHDTB-BYJ- (390 5

Bl () 1 e-prayeEs | TF % 23 23 I I I I I i i

O samacate) e

wi-aa >

Wi-00





回复：按设计图纸要求

2、 请问配电室内配电柜的采购安装是否在报价范围内？
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回复：是
3、 请问消防专用配电箱及进出电缆、配管的采购安装是否在净化施工范围内？

回复：是
4、 请问消防专用配电箱的供电配电柜（1-02AP-ZF01、1-02AP-ZF02）的采购安装及其进线电缆配管的采购安装是否在净化施工范围内？
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回复：是
管道部分

1、 空调冷冻水系统图纸中为下接一层冷冻水机房，可否提供具体的管道走向图和具体的冷冻站的位置？

回复： 见其它回复
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3、 给排水图纸中的排水系统和给水系统是否包含在第三标段工艺管道中，若在一层埋地部分的管道是否需要我方施工？请明确。
回复：除消火栓系统及喷淋系统管道

4、 热力管道图纸的管道（蒸汽系统、蒸汽凝结水系统、给水系统、软化水系统等）是否包含在第三标段工艺管道中，若在换热机组、全自动钠离子交换器等设备是否需要采购安装？请明确。
回复：是。换热机组、全自动钠离子交换器等设备采购安装属净化标段

5、 空调冷冻水系统和空调热水系统包含在报价范围内，请问是包含在第一标段中还是第三标段中？请明确。
回复：第一标段中
6、 URS中描述如下“其他阀门品牌选用盖米、宝德、富士金等品牌”，这几个品牌为洁净阀门的品牌，我方建议采用远大、郑高、沪工等碳钢阀门的品牌。

回复：按URS要求提供
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                                       山东中大净化工程有限公司

                                           2023年9月23日
